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유량화면 소개

*. 시스템 알람소개

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103

1. 시스템 정상 ("OK"), 에러("ERR")

2. 절대온도("ST"), 온도센서 감지시 사라짐

3. 절대압력("SP"), 압력센서 감지시 사라짐

4. 유량계 설정치(Hz) 이상으로 운전시("0V")

정상운전시 사라짐

5. 유량계 설정치(DC4~20mA) 이상으로 운전시("mA")

정상운전시(사라짐)

"ST" 감지시 (절대온도)

"ST" 사라짐 (게이지온도)

9. 온도

"SP" 감지시 (절대압력)

"SP" 사라짐 (게이지압력)

10. 압력

Flow : 온도,압력 보정된 유량

6. RS485 설정치(00103 / 00) 

7. 순간유량(총8자리 표시/ 순간유량 단위)

8. 누적유량(소수점,4자리 표시/누적단위)

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103

Oper m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103 OK ST SP 0V mA 00103

F3 Oper m/h0.000

00.0℃ 1.2kPa

3

0.00Hz

Flow m/h0.000
3

1. 시스템 점검

2. 순간유량/누적유량 단위설정

3. 누적유량 초기화

4. 파라메타 설정

5. 온도/압력/전류출력/보정계수 설정

6. 각 메뉴 패스워드 설정

Oper : 표준 유량 Flow : 온도,압력 보정된 유량

Oper : 표준 유량

메뉴소개

1. Self-test
2. Display unit
3. Total reset
4. Setup
5. Calibration
6. Password

-- Main menu --

F3

2 3 4 5 6

7

8

9 10

1

F1 F2 F3

커서이동 다음화면 숫자/설정변경

(정수,8자리 표시)

KTV-700/KTVP-750 Series

KOREA FLOW METER IND. CO., LTD

1



Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103

1. Self-test
2. Display unit
3. Total reset
4. Setup
5. Calibration
6. Password

-- Main menu --
Self-test

Clock

Power

Param

Memory

AD con

Sensor

Flow

O.F

T

P

unit :

unit :

unit :

unit :

m3 / h

℃

KPa

√ √

√√

√√

Total flow reset:

Clear Exit Clear

00001234.5678

1. Self-test
2. Display unit
3. Total reset
4. Setup
5. Calibration
6. Password

-- Main menu --
m3 / h Total unit: m3

Shift Exit Rev

1. Self-test
2. Display unit
3. Total reset
4. Setup
5. Calibration
6. Password

-- Main menu --
Total reset pwd:

Shift Enter Rev

0＊＊＊＊＊

F2

초기화면

F2

1. 시스템 점검

2. 순간유량/누적유량 단위설정

3. 누적유량 초기화

Flow unit: 온도,압력 보정된 

    순간유량 단위설정

Oper unit: 표준 순간유량 단위설정

T: 온도단위 설정(℃,℉)

P: 압력단위 설정(kPa,mPa)

누적유량 단위 설정

공장출하시 000000

F2

F2

F2

F2

F2 F2

F2

F2

F2

F1와F3 동시 입력

KTV-700/KTVP-750 Series

KOREA FLOW METER IND. CO., LTD

2

F1 F2 F3
커서이동 다음화면 숫자/설정변경

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103

초기화면

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103

초기화면

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103

초기화면

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103

초기화면

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103



Medium:

Shift Next Rev

Liquid volume

Medium Density:

Shift Next Rev

1000.0000

Expansion coe:

Shift Next Rev

Low flow cut:

Shift Next Rev

m3/h

Flow scale:

Shift Next Rev

000000.00

Damping time:

Shift Next Rev

Aseis coe:

0

0

Device ID:

Shift Next Rev

Baud rate:

Parity:

0001

9600

NONE

Polling:

Shift Next Rev

HART WP:

Alarm:

00

N

H

T input:

Shift Next Rev

T setup:

Ref T:

Sensor

+020.0

+020.0

P input:

Shift Next Rev

P setup:

Atmo P:

Sensor

+00101.3

101.325

Freq. out:

Shift Next Rev

S.F.:(m3)

mode2

000.0100

Setup pwd:

Shift Exit Rev

0＊＊＊＊＊
1. Self-test
2. Display unit
3. Total reset
4. Setup
5. Calibration
6. Password

-- Main menu --

kg/m3

4.1 Setup (Water)

F2

1. Steam T Cmp (포화증기 온도보정)

2. Steam P Cmp (포화증기 압력보정)

3. Super Heat (과열증기 보정)

4. Steam Auto (증기 자동보정)

5. Compress Gas (압축가스)

6. Gas Mass (가스 질량)

7. Liquid Mass (액체 질량)

8. Liquid Volume (액체 부피)

액체 비중 설정임의 설정 금지

Cut-offDC4~20mA Max유량

뎀핑 시간(Sec) RS485통신 HART통신 Sensor: 게이지온도

Setup: 절대온도입력조건
T input:

T setup: Setup설정시 절대온도보정됨

Ref T: 표준온도

Sensor: 게이지압력

Setup: 잴대압력입력조건
P input:

P setup: Setup설정시 절대압력보정됨

Ref T: 표준압력

mode1:조건없음

mode2:단위당 펄스

mode3:순간유량에 대한 Hz

F1 F2 F3
커서이동 다음화면 숫자/설정변경

F2 F2

F2

F2

F2

F2

Medium 하위메뉴

F2 F2

F2 F2

공장출하시 000000

KTV-700/KTVP-750 Series

KOREA FLOW METER IND. CO., LTD

3

초기화면

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103

m3/h000000.00 m3/h000000.00

F2 F2 F2

초기화면

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103



Medium:

Shift Next Rev

Steam T Cmp

Setup pwd:

Shift Exit Rev

0＊＊＊＊＊
1. Self-test
2. Display unit
3. Total reset
4. Setup
5. Calibration
6. Password

-- Main menu --

t/h

Low flow cut:

Shift Next Rev

0000.0000t/h

Flow scale:

Shift Next Rev

000000.00

Damping time:

Shift Next Rev

Aseis coe:

0

0

Device ID:

Shift Next Rev

Baud rate:

Parity:

0001

9600

NONE

Polling:

Shift Next Rev

HART WP:

Alarm:

00

N

H

T input:

Shift Next Rev

T setup:

Ref T:

Sensor

+020.0

+020.0

P input:

Shift Next Rev

P setup:

Atmo P:

Sensor

+00101.3

101.325

Freq. out:

Shift Next Rev

S.F.:(t)

mode2

000.0100

4.2 Setup (Steam)

공장출하시 000000

Cut-offDC4~20mA Max유량뎀핑 시간(Sec)RS485통신

HART통신 Sensor: 게이지온도

Setup: 절대온도입력조건
T input:

T setup: Setup설정시 절대온도보정됨

Ref T: 표준온도

Sensor: 게이지압력

Setup: 잴대압력입력조건
P input:

P setup: Setup설정시 절대압력보정됨

Ref T: 표준압력

mode1:조건없음

mode2:누적 단위당 펄스

mode3:순간유량에 대한 Hz

F2 F2 F2

F2

F2

F2

F2F2F2

F2

F2

F2

F1 F2 F3
커서이동 다음화면 숫자/설정변경

KTV-700/KTVP-750 Series

KOREA FLOW METER IND. CO., LTD

4

1. Steam T Cmp (포화증기 온도보정)

2. Steam P Cmp (포화증기 압력보정)

3. Super Heat (과열증기 보정)

4. Steam Auto (증기 자동보정)

5. Compress Gas (압축가스)

6. Gas Mass (가스 질량)

7. Liquid Mass (액체 질량)

8. Liquid Volume (액체 부피)

Medium 하위메뉴

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103

초기화면

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103



Temp channel

Pressure channel

Current output

Flow coefficient

T zero:

Shift Exit Rev

T coe:

Sensor:

+00.00

1.000

Pt1000

Temp channel

Pressure channel

Current output

Flow coefficient

P zero:

Shift Exit Rev

P coe:

P Gain:

+000.00

001.000

3/7 G/P

P coe: sect

Shift Exit Rev

Std :

P Gain:

0

00000.0kPa

00000.0kPa

1. Self-test
2. Display unit
3. Total reset
4. Setup
5. Calibration
6. Password

-- Main menu --

Calibrated pwd:

Shift Exit Rev

0＊＊＊＊＊

Temp channel

Pressure channel

Current output

Flow coefficient

Temp channel

Pressure channel

Current output

Flow coefficient

공장출하시 000000 온도제로설정 T zero: 온도제로설정

T coe: 온도기울기설정

Sensor: 온도센서저항값

P zero: 압력제로설정

P coe: 압력기울기설정

P Gain: A/P(절대압력)

G/P(게이지압력)

압력제로설정

F2 F2

F2 F2

F1 F2 F3

커서이동 다음화면 숫자/설정변경

F2

F2

F2

F2

F2

F3

F2

5.1 Calinbration (온도, 압력, 제로)설정

KTV-700/KTVP-750 Series

KOREA FLOW METER IND. CO., LTD

5

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103

초기화면

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103

초기화면

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103



Temp channel

Pressure channel

Current output

Flow coefficient

Current output:

Shift Next Rev

Output:

Measure:

4mA

00.0000

I zere:

Shift Exit Rev

I coe:

+0.0000

1.0000

Temp channel

Pressure channel

Current output

Flow coefficient

Flow coe: sect

Shift Next Rev

Freq 5000

Coe:

0

000010.0000

Average flow coe

Shift Exit Rev

000001.0000

1. Self-test
2. Display unit
3. Total reset
4. Setup
5. Calibration
6. Password

-- Main menu --

Calibrated pwd:

Shift Exit Rev

0＊＊＊＊＊

Temp channel

Pressure channel

Current output

Flow coefficient

Temp channel

Pressure channel

Current output

Flow coefficient

공장출하시 000000
전류측정/제로설정

유량 보정 / Hz pulse 설정

DC4~20mA CalibrationDC4~20mA 강제출력

유량 최대 Hz / 기울기 보정 순간유량 Hz pulse 설정

F2 F2

F3

F2 F2

F2

F2

F2

F1 F2 F3

커서이동 다음화면 숫자/설정변경

F2

F2

F3

KTV-700/KTVP-750 Series

KOREA FLOW METER IND. CO., LTD

F2

5.2 Calinbration (전류출력,보정계수)설정

6

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103

초기화면

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103

초기화면

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103



1. Self-test
2. Display unit
3. Total reset
4. Setup
5. Calibration
6. Password

-- Main menu --
Setup pwd

Shift Enter Exit

Total reset pwd

Calibration pwd

Setup pwd

Shift Enter Rev

Old pwd: 0＊＊＊＊＊

New pwd: ＊＊＊＊＊＊

F2

Setup pwd

Shift Enter Exit

Total reset pwd

Calibration pwd

Total pwd

Shift Enter Rev

Old pwd: 0＊＊＊＊＊

New pwd: ＊＊＊＊＊＊

Setup pwd

Shift Enter Exit

Total reset pwd

Calibration pwd

Calibration pwd

Shift Enter Rev

Old pwd: 0＊＊＊＊＊

New pwd: ＊＊＊＊＊＊

메뉴 Setup/Total reset/Calibration
password 설정

메뉴 Setup password 설정 Old pwd: 기존 password

New pwd: 새로운 password

메뉴 Total reset password 설정 Old pwd: 기존 password

New pwd: 새로운 password

메뉴 Calibration password 설정 Old pwd: 기존 password

New pwd: 새로운 password

F2 F2

F1 F2 F3

커서이동 다음화면 숫자/설정변경

F2

KTV-700/KTVP-750 Series

KOREA FLOW METER IND. CO., LTD
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6. Password

F2
F2 F2

F2
F2 F2

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103

초기화면

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103

초기화면

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103

초기화면

Flow m/h0.000

00000000.
00.0℃ 1.2kPa

0001
m

3

3

OK ST SP 0V mA 00103



7. 결선

RS485

V+ I+ V- P+ P- A B

Terminals

V+

I+

V-

P+

P-

A

B

2W
4-20mA

3W
V+

I+

V+

I+

V-

Pulse
(OC) RS-485

V+

V-

P+

P-

A

B

V-

V+

 DC24V

RS485

V+ I+ V- P+ P- A B

Terminals

V+

I+

V-

P+

P-

A

B

2W
4-20mA

3W
V+

I+

V+

I+

V-

Pulse
(OC) RS-485

V+

V-

P+

P-

A

B

V-

V+

+ -

Power

Current 
Input

+24V

2-Wire 전류 출력 결선

KTV-700/KTVP-750 Series

KOREA FLOW METER IND. CO., LTD

단자대

7.1 전류출력

8



RS485

V+ I+ V- P+ P- A B

Terminals

V+

I+

V-

P+

P-

A

B

2W
4-20mA

3W
V+

I+

V+

I+

V-

Pulse
(OC) RS-485

V+

V-

P+

P-

A

B

V-

V+

RS485

V+ I+ V- P+ P- A B

Terminals

V+

I+

V-

P+

P-

A

B

2W
4-20mA

3W
V+

I+

V+

I+

V-

Pulse
(OC) RS-485

V+

V-

P+

P-

A

B

V-

V+

4선식 펄스 출력 결선

3-Wire 전류 출력 결선

+24V 0V

Current 
Input

+24V 0V Pulse Input7.2 펄스

KTV-700/KTVP-750 Series

KOREA FLOW METER IND. CO., LTD

9



RS485

V+ I+ V- P+ P- A B

Terminals

V+

I+

V-

P+

P-

A

B

2W
4-20mA

3W
V+

I+

V+

I+

V-

Pulse
(OC) RS-485

V+

V-

P+

P-

A

B

V-

V+

RS485 출력의 결선

+24V 0V RS485

KTV-700/KTVP-750 Series

KOREA FLOW METER IND. CO., LTD

7.3 RS-485

10



KTV-700/KTVP-750 Series

KOREA FLOW METER IND. CO., LTD

Vortex Flowmeter Communication Protocal
(MODBUS-RTU)

Command:03
Floating point:IEEE-754,: Endianness:3-4-1-2

Holding register:

40001 - 2 : Floating point,                         Medium temperature    ( ℃ ) ;

40003 - 4 : Floating point,                         Medium pressure    ( kPa ) ;

40005 - 6 : Floating point,                          Frequency    ( Hz ) ;

40007 - 8 : Floating point,                          Flow     ( N㎥/s ) ;

40009 - 10 : Floating point,                        Total of more than one hundred    ( 1234 ) ;

40011 - 12 : Ffloating point,                       Total of less than one hundred    ( 87.89 ) ; Total =

1234 x 100 + 87.99 = 123487.89 ;

40013 -14 Up Limit alarm ;

0001 - operator flow ;

0004 - flow ;

0010 - pressure ;

0040 - temperature ;

40015 - 16 : Down Limit alarm

0001 - operator flow ;

004 - flow ;

0010 - pressure ;

0040 - temperature ;

40017 - 18 : Floating point, 4-20mA current output ;

40019 : Reserve

40020 : Reserve



KTV-700/KTVP-750 Series

KOREA FLOW METER IND. CO., LTD

부록

KTVP, KTV Series 유량 신호 증폭기 보정

Main menu   >    Calibration   >   Calibrated password : 000001 입력   

>   Meter diameter   >    하위 화면 표시

A1:0/3        A4:0/7
A2:0/7        G1:08/15
A3:0/7        G2:01/15

A band adjustment 는 공장 설정 되어 있어 변경을 금지 합니다.

현장 상황에 따라 신호 증폭 G1, 감도 G2를 변경 할 수 있습니다.

G1 : Gain 0-15 의 입력 배율을 가지고 있습니다.

G2 :  Trigger 감도는 0-15 배율을 가지고 있습니다.

B1:0/3        B4:0/7
B2:0/7        G1:08/15
B3:0/7        G2:01/15

P1:  0%        P2:  0%
K1:  0%        K2:  0%
F:0.00Hz      CS:A
                          B

C1:0/3        C4:0/7
C2:0/7        G1:08/15
C3:0/7        G2:01/15

B Band, C Band 에 대한 내용은 수정 하지 말고.

F2 키를 눌러 메인 화면으로 이동 합니다.



KTV-700/KTVP-750 Series

KOREA FLOW METER IND. CO., LTD

- 한국유량계공업(주) - 

인천광역시서구원창로64번길40(원창동)/ 대표전화032-584-5301
대표팩스032)584-5351

Website:http://www.kometer.co.kr / e-mail:info@kometer.co.kr

국제공인교정기관
 (액체,기체 유량분야)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

